
Trinkwasserversorgung der Gemeinde Heidenrod --- Verbraucherinformation nach TrinkwV 2001, §21 Bei Rückfragen oder Einsichtnahme in die Unterlagen, Tel. 06120 / 79-40

Ortsteil

Gesamthärte Härtebereich pH-wert Leitfähigkeit Nitrat Nitrit Natrium Calcium Magnesium Kalium Chlorid Sulfat Fluorid Eisen Mangan Arsen Sonstiges

in °dH
Grenzwert 6,5 - 

9,5

bei t=20°C 

berechnet
Grenzwert 50 mg/l

Grenzwert 0,5 

mg/l

Grenzwert 200 

mg/l
mg/l mg/l mg/l

Grenzwert 250 

mg/l

Grenzwert 240 

mg/l

Grenzwert 1,5 

mg/l

Grenzwert 0,2 

mg/l

Grenzwert 0,05 

mg/l

Grenzwert 0,01 

mg/l

Algenroth 6,79 weich 8,86 219 7,8 <0,02 6,4 15,9 19,80 1,1 8,0 28 <0,2 0,02 <0,009 <0,001

Dickschied 7,36 weich 8,24 276 2,7 <0,02 15,6 28,4 14,70 0,7 10,8 38 <0,2 0,01 <0,005 <0,001

Egenroth 8,66 mittel 8,24 299 9,5 <0,02 15,6 42,3 11,90 1,4 32,4 22 <0,2 <0,01 <0,005 <0,001

Geroldstein 7,94 weich 8,37 274 2,9 <0,02 13,1 26,1 18,60 0,9 11,5 30 <0,2 <0,01 <0,005 0,001

Grebenroth 8,66 mittel 8,25 282 9,5 <0,02 15,6 43,3 11,90 1,4 32,4 22 <0,2 0,01 <0,005 <0,001

Hilgenroth 9,12 mittel 8,05 284 2,4 <0,02 6,2 20,0 27,40 1,2 7,1 57 0,3 0,18 <0,005 <0,001

Huppert 5,43 weich 8,43 196 18,2 <0,02 7,3 23,8 9,40 0,8 13,2 15 <0,2 0,02 <0,005 <0,001

Kemel 11,60 mittel 7,92 383 2,6 <0,02 15,4 61,3 12,90 1,9 31,1 45 <0,2 0,03 <0,005 <0,001

Langschied 6,75 weich 8,16 211 9,0 <0,02 12,7 32,1 9,80 1,3 22,6 18 <0,2 <0,01 <0,005 <0,001

Laufenselden 8,66 mittel 8,20 313 9,5 <0,02 15,6 42,3 11,90 1,4 32,4 22 <0,2 <0,01 <0,005 <0,001

Mappershain 11,60 mittel 8,02 373 6,6 <0,02 15,4 61,3 12,90 1,9 31,1 45 <0,2 0,03 <0,005 <0,001

Martenroth 8,16 weich 8,27 293 7,8 <0,02 14,0 40,0 11,10 1,4 25,5 18 <0,2 0,03 <0,005 <0,001

Nauroth 12,60 mittel 7,91 388 0,8 <0,02 12,0 63,0 16,30 2,0 19,3 55 <0,2 0,02 <0,005 0,002

Niedermeilingen 17,20 hart 7,98 529 2,3 <0,02 18,1 94,9 17,00 2,6 34,7 74 <0,2 0,03 <0,005 <0,001

Obermeilingen 17,20 hart 8,01 502 2,3 <0,02 18,1 94,9 17,00 2,6 34,7 74 <0,2 0,03 <0,005 <0,001

Springen 10,40 mittel 8,10 352 7,4 <0,02 14,4 54,4 12,00 1,7 27,3 35 <0,3 0,12 <0,005 <0,001

Watzelhain 17,90 hart 7,83 543 2,0 <0,02 18,6 101,0 16,30 2,9 39,8 75 <0,2 0,03 <0,005 <0,001

Wisper 6,75 weich 8,12 247 9,0 <0,02 12,7 32,1 9,80 1,3 22,6 18 <0,2 0,01 <0,005 <0,001

Zorn 10,20 mittel 8,12 341 3,0 <0,02 13,5 43,4 17,80 1,2 27,3 46 <0,3 0,04 <0,005 <0,001
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